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Trinkwasserkontrolle 100063885
Erhoben am'. 22.12.2015 Erhoben durch: AUFTRAGGEBER

Witterung vorher: NTCHT ERFASSf

ProbenNr Probenbeschreibung

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Kantonales Laboratorium

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Zeitpunkt 09.00 - 10.00 h

Befund

200145729
200145730
200145731
200145732
200145733

83.95,N
83.991.N
83.97.N
83.BO.N

83.98.N

Reservoir, Abgang Netz

Netzwasser Sägerei Sassé
Netzwasser Werkhof, Hahne

Netzwasser Restau rant Eintracht

Netzwasser Laufbrunnen Aumatt

IN ORDNUNG
IN ORDNUNG
BEANSTANDET
IN ORDNUNG
IN ORDNUNG
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Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Kantonales Laboratorium

U nters u c h u n gs resu ltate :

200145729 Reseruoir, Abgang Netz

Wassertemperatur Grad Celsius

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL

8.7

N.B.

Escherichia coli KBE pro 100mL

Enterokokken KBE pro 100mL

Bakteriologischer gefunJ 
:

0

0

IN ORDNUNG

Clostridium perfringens KBE pro tôOml

U nters uch u n gsres u ltate :

200145730 Neúzwasser Sägerei Sassé

0

Wassertem peratur G rad Celsius

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL

Escherichia coli KBE pro 10ômL

8.4

N.B

0

Enterokokken KBE pro 100mL 0

Bakteriologischer Befund :

Clostridium perfringens KBE pro 100mL

IN ORDNUNG

0

U nters uch u n gs res u ltate :

200145731 Â/efzwasserWerkhof, Hahne

Wassertemperatur Grad Celsius 12.0

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL

Escherichia coli KBE pro 100mL

Enterokokken KBE pro 100mL

Bakteriologischer Befund :

Clostridium perfringens KBE pro 100mL

BEANSTANDET

0
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Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Kantonales Laboratorium

U nters uch u n gs res u ltate :

200145732 Nefzwasser Restaurant Eíntracht

Wassertemperatur Grad Celsius

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL 0

Escherichia coli KBE pro 100mL 0

Enterokokken KBE pro 100mL

Bakteriologischer Befund :

U ntersuch u n gsresu ltate :

200145733 Netzwasser Laufbrunnen.Aumatt

0

IN ORDNUNG

Wassertemperatur Grad Celsius

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL

Escherichia coli KBE pro 100mL

Enterokokken KBE pro 100mL

Bakteriologischer Befund :

7.6

N.B

0

IN ORDNUNG

Beurteilung Freigabekontrolle
lm Bereich Werkhof ist noch eine leichte lokale Verunreinigung nachweisbar. Alle anderen Netzstellen sind
mehrfach bei allen Netzkontrollen einwandfrei. Die weiteren Massnahmen bleiben somit eingeschränkt für
wenige Bezuger bestehen. Eine weitere Beprobung erfolgt am 23.12.2015.

Methode
Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage
erhältlich.

Mit freundlichen Grüssen

Fe

de- & Trinkwasserinspektor

Beilage: Rechnung
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