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Trinkwasserkontrolle 100063925

Erhoben am. 28.12.2015 Erhoben durch: FR

Witterung vorher. längere Trockenheit

ProbenNr Probenbeschreibung

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Kantonales Laboratorium

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

4207 Bretzwil

Zeitpunkt 08.30 - 09.30 h

Befund

200145789
200145790
200145791
200145792
200145793
200145794

83.97.N
83.97.N2
83.94.N
83.98,N
83.96.N
83.92.N

Netzwasser Werkhof, Hahne

Netzwasser Eingang Werkhof, Hahne Keller

Netzwasser aus Liegenschaft Reigoldswilerstr. 5

Netzwasser Laufbru nnen Au matt

Netzwasser aus dem Schulhaus
Netzwasser Laufbrunnen Restaurant Eintracht

IN ORDNUNG
IN ORDNUNG
IN ORDNUNG
IN ORDNUNG
IN ORDNUNG
IN ORDNUNG
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Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Kantonales Laboratorium

U ntersuch u ngsresu ltate:

200145789 Neúzwasser Werkhof, Hahne

Wassertem peratur Grad Celsius

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL

Escherichia coli KBE pro 100mL

Enterokokken KBE pro 100mL

Bakteriologischer Befund :

8.1

N.B

0

0

IN ORDNUNG

Geruch OHNE BEFUND

Aktivchlor (Angabe des Betriebes) mg/L

U nters u c h u n gsresu ltate :

200145790 Nefzurasser Eingang Werkhof, Hahne Keller

0.00

Wassertemperatur Grad Celsius 7.6

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL N.B.

Escherichia coli KBE pro 100mL 0

Enterokokken KBE pro 100mL

Bakteriologischer Befund :

0

IN ORDNUNG

U ntersuchu ngsresu ltate:

200145791 Nefzwasser aus Liegenschaft Reígoldswilerstr. 5

Wassertemperatur Grad Celsius

Escherichia coli KBE pro 100mL

Enterokokken KBE pro 100mL

Bakteriologischer Befund :

10.1

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL N.B

0

0

IN ORDNUNG
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Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Kantonales Laboratorium

U nters uch u ngsresu ltate :

200145792 Nefzwasser Laufbrunnen Aumatt

Wassertemperatur Grad Celsius

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL

Escherichia coli KBE pro 100mL

Enterokokken KBE pro 100m1

Bakteriologischer Befund :

U ntersuc h u n gsresu ltate :

200145793 Nefzwasser aus dem Schulhaus

7.5

N.B.

0

0

IN ORDNUNG

Wassertemperatur Grad Celsius 10.0

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL

Escherichia coli KBE pro 100m1

N.B.

0

Enterokokken KBE pro 100mL 0

Bakteriologischer Befund

U ntersuch u n gs res u ltate :

200145794 /Veúzwasser Laufbrunnen Restaurant Eintracht

IN ORDNUNG

Wassertemperatur Grad Celsius

Aerobe mesophile Keime KBE pro mL

7.5

N.B.

Escherichia coli KBE pro 100mL

Enterokokken KBE pro 100mL

Bakteriologischer Befund :

0

IN ORDNUNG
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Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Kantonales Laboratorium

Beurteilung Nachkontrolle
Nach dem abstellen der Chlorung und anschliessender Netzspülung ist der Bereich um den Werkhof nicht
mehr zu beanstanden. Das abgegebene Trinkwasser entsprach zum Zeitpunkt der Probenahme wieder den
Anforderungen der Verordnung uber Trink-, Quell- und Mineralwasser und Anhang 3 Liste B der
Hygieneverordnung. Die mobile Chloranlage bleibt vorerst noch vor Ort in Bereitschaft.

Methode
Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit sind auf Anfrage
erhältlich.

Mit freundlichen Grüssen

nd Reng

Bade- & Tri rinspektor

Beilage: Rechnung
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