
Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Kantonales Laboratorium

Gräubernstrasse 12
4410 Liestal

Gemeinderat Bretzwil
Wasserversorgung

Telefon ++41 61 552 20 00 4207 Bretzwil

12.07.2012 I

Trinkwasserkontrolle 100045132
Erhoben am: 04.07.2012 Erhoben durch: SH
Witterung vorher: Regenfälle in den

letzten 24 Stunden

Zeitpunkt 7.30-8.20

ProbenNr Probenbeschreibung Befund

200111210 83.97.N Netzwasser Werkhof, Hahne IN ORDNUNG

Untersuchungsresultate:

200111210 Netzwasser Werkhof, Hahne

Befund:

Gesamthärte fr. H

Nitrat mg/L

Bleibende Härte fr. H

Wassertemperatur Grad Celsius

Alkalität fr.H

Trübung FNU

Färbung:

Geruch:

Geschmack:

IN ORDNUNG

40.69

8.68
N.B.

15.5

N.B.
0.44

FARBLOS

OHNE BEFUND

OHNE BEFUND

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren sind auf Anfrage erhältlich. Seite 1 von 2



Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion
Kanton Basel-Landschaft

Kantonales Laboratorium

Beurteilung: Für die Informationspflicht an die Konsumenten wurde eine kleine chemisch-
physikalische Wasserprobe aus dem Verteilernetz entnommen und auf die relevanten
Parameter Gesamthärte und Nitrat untersucht. Die Wasserhärte wird in der Schweiz
in 6 Härtestufen eingeteilt (Gesamthärte in °fH)
< 7 seh r weich >7 bis 15 weich >15 bis 25 mittelhart
>25 bis 32 ziemlich hart >32 bis 42 hart >42 sehr hart
Die sensorische Prüfung zeigt keine negative Beeinflussung des Trinkwassers durch
das Verteilernetz.
Alle Trinkwasserresultate waren einwandfrei und in den untersuchten Belangen den
Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung sowie den bisherigen
Erfahrungswerten des Kantonalen Laboratoriums

Ergänzende Angaben zu den eingesetzten Prüfverfahren und zur Messunsicherheit
sind auf Anfrage erhältlich.

Mit freundlich GrüssenY' /----
Ferdinand Ren

& Trinkwasserinspektor

Beilage: Rechnung
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